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. Wyniki/rezultaty Niepewnosé o § Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identf;l;z(‘:'jlzzr:ftody badan (y) rozszerzona %E § warfo.écf (NDS)
047175/09/2026 () = E § wskaznikéw

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,7 +0,2 TE|A01| 65-95917z21C
granica oznaczalnosci: 4

Przewodnos¢ elektryczna uSlem  |PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 527 +80 TE |A0O1| <2500% 18 21C

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C granica oznaczalnosci: 100

Chrom (Cr) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <4,0 +0,6 PS | AO1 <50
(A)(ZPS)
granica oznaczalnos$ci: 4,0

Otéw (Pb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 £0,2 PS | AO1 <10
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 1,0

Kadm (Cd) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,30 40,05 PS | AO1 <50
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,30

Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,0020 +0,0003 PS | A01 <20
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,0020

Sod (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 7,56 1,14 PS | AO1 <200
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 1,00

Magnez (Mg) mgll PN-EN ISO 17294-2:2024-04 18,7 29 PS | AD1 7-125% 21D
(A).(ZPS)
granica oznaczalnos$ci: 2,00

Glin (Aluminium) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10,0 +1,5 PS | A01 <200
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 10,0

Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 47,0 17,1 PS | AO1 <50
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 4,0

Zelazo (Fe) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 339 +51 PS | AD1 <200
(A).(ZPS)
granica oznaczalnoéci: 60,0

Nikiel (Ni) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 +0,8 PS | AO1 <20
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 5,0

Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 1,0 +0,2 PS | A01 <10
(A).(ZPS)
granica oznaczalnoéci: 1,0

Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,0020 +0,0003 PS|A01| <0,010® 721D
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,0020

Selen (Se) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <2,0 £0,3 PS | AO1 <20 P28 218
(A).(ZPS)
granica oznaczalno$ci: 2,0

Antymon (Sb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 +0,2 PS | AD1 <10
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 1,0

Bor (8) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,050 +0,008 PS|A0T| <qp5lpi0z1B
(A).(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,050

Siarczany (S0,%) mg/l PN-EN ISO 15923-1:2025-02 76,6 +11,5 PS | AO1 <250 % z1¢

(A),(ZPS)
granica oznaczalnosci: 2,00
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. Wyniki/rezultaty Niepewnosé I Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identi:zzzz:fmdy badan (y) roz:zerzona %E é wartosci (nps)
047175/09/2026 (U) 23 § wskaznikow
Chlorki (CI") mg/| PN-EN ISO 15923-1:2025-02 29,1 +5,9 PS [A01 <250 % Z1¢
(A).(ZPS)
granica oznaczalnos$ci: 2,00
Fluorki (F") mg/l PN-EN ISO 15923-1:2025-02 0,33 +0,07 PS | AD1 <15
(A),(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,10
Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,79 +0,24 PS | A01 Lp621C
(A),(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,10
Barwa mgPtl  |PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS | AO1 tpd z1C
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
granica oznaczalno$ci: 5
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | AD1 Lp14 z1C
granica oznaczalnosci: 1
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | AD1 Lp10 z1C
granica oznaczalnosci: 1
Utlenialnosé (Indeks mgll PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 0,76 +0,19 PS | AO1 <5,0921¢
nadmanganianowy) granica oznaczalno$ci: 0,50
Bromiany ug/l PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <5,0 +1,3 PS | AD1 <10
granica oznaczalnosci: 5,0
Amonowy Jon (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 15923-1:2025-02 <0,05 +0,02 PS | A01 <0,50
(A),(ZPS)
granica oznaczalnosci: 0,05
Azotany (NO") mgll PN-EN ISO 15923-1:2025-02 2,92 +0,44 PS | AO1 <50 P85 218
(A),(ZPS)
granica oznaczalno$ci: 0,45
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 15923-1:2025-02 <0,03 +0,01 PS | AO1 <0,50 P8 218
(A).(ZPS)
granica oznaczalnoéci: 0,03
Cyjanki ug/l PN-EN ISO 14403-2:2012 (A),(ZPS) <15 +4 PS | AO1 <50
granica oznaczalnosci: 15
Rtec (Hg) gl PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) <0,050 +0,013 PS | A01 <1,0
granica oznaczalnosci: 0,050
Twardos$¢ ogdlna mg CaCOy/l |ISO/TS 15923-2:2017-10 (A),(ZPS) 346 +70 PS | A1 60 - 500 & 2P
granica oznaczalnosci: 20
Benzo(a)piren g/l PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,003 +0,001 PS | AO1 <0,010
granica oznaczalnosci: 0,003
Wielopierscieniowe weglowodory ng/l PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,024 +0,009 PS|A01| <o0,10tP33218B
aromatyczne (suma WWA) 0 granica oznaczalno$ci: 0,024
Akryloamid ng/l PB-DAO-14 (A),(ZPS) <0,075 +0,023 PS|A01| <p0,10'P2%8
granica oznaczalnoéci: 0,075
Epichlorohydryna g/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) <0,030 +0,009 PS|A01| <0,10LP-17 218
granica oznaczalnosci: 0,030
Benzen g/l PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 +0,09 PS | AD1 <10
granica oznaczalnosci: 0,30
Chlorek winylu ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 +0,06 PS|A01| <0,50LP13218
granica oznaczalnosci: 0,15
Suma trichloroetenu i g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <2,0 +0,6 PS | AD1 <10 P30 218
tetrachloroetenu granica oznaczalnosci: 2,0
1,2-Dichloroetan g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,80 +0,24 PS | AD1 <3,0
granica oznaczalnosci: 0,80
Trihalometany ogétem (suma THM) ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <4,0 +1,2 PS | AO1 <100 P31 218
xv) granica oznaczalnoséci: 4,0
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. Wyniki/rezultaty Niepewnosé I Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identi:l;::;:;\ftody padanity) rozzzerzona %E é wartosci (nps)
047175/09/2026 (U) 23 § wskaznik6w

4,4'-DDD (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

4,4'-DDE (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 725218
granica oznaczalnosci: 0,020

4,4-DDT (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 725218
granica oznaczalnosci: 0,020

2,4'-DDD (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 725218
granica oznaczalnosci: 0,020

2,4'-DDE (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <0,10'P25218
granica oznaczalnosci: 0,020

2,4'-DDT (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <0,10'"P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

DDT/DDE/DDD - suma izomeréw * g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,12 +0,05 PS | AO1 }

alfa-HCH (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <0,10'P25218
granica oznaczalnoséci: 0,020

beta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

delta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

HCH (suma izomeréw alfa, beta, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,080 +0,029 PS | AD1 .

gamma i delta)

Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <0,030 26218
granica oznaczalnosci: 0,020

Dieldryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <0,030 25218
granica oznaczalnoséci: 0,020

Endryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

Aldehyd endryny (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 725218
granica oznaczalnosci: 0,020

Izodryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

Heptachlor (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <0,030 25218
granica oznaczalnosci: 0,020

Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,030 P25 218
granica oznaczalnosci: 0,020

Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS|A01| <o0,10'2521®
granica oznaczalnoséci: 0,020

cis-Chlordan (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS [ AO1 <0,10 P25 218
granica oznaczalnoséci: 0,020

trans-Chlordan (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 40,008 PS | AO1 <0,10 25218
granica oznaczalnosci: 0,020

Pentachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | A01 <0,10 25218
granica oznaczalnosci: 0,020

Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | AO1 <0,10 25218
granica oznaczalnosci: 0,020

Pestycydy ogdtem (suma ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,44 +0,16 PS | AO1 <0,50 P26 218

pestycydow) granica oznaczalnosci: 0,44

Liczba mikroorganizméw w 22°C jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPI) nie wykryto - Pl | AO2 Bez
granica wykrywalnosci: 1 nieprawidtowych

Zzmian 2) z.1C
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. Wyniki/rezultaty Niepewnosé €8 Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identi:l;:izzn:tody padanity) roz:zerzona %E é wartosci (nps)
047175/09/2026 L) =3 § wskaznikéw
Liczba enterokokow katowych jtk/100ml  |PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZP1) 0 - PI | AO2 olp1z1A
granica wykrywalnosci: 1
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml  |PN-EN ISO 0 - Pl | AO2 oMzic
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPI)
granica wykrywalnosci: 1
Liczba Escherichia coli jtk/100ml  |PN-EN ISO 0 _ Pl | AD2 gLp2z1A
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPI)
granica wykrywalnosci: 1
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml  |PN EN ISO 14189:2016-10 (A),(ZPI) 0 - PI | AO2 03 z1C
tacznie ze sporami granica wykrywalnosci: 1

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z

2026r., poz. 748)

Wynik zaznaczony czcionkg czerwong stanowi przekroczenie wartosci parametrycznej wskazanej w rozporzadzeniu. Stwierdzenia zgodnosci
dokonano zgodnie z zasadg prostej akceptacji wg wytycznych ILAC-G8:09/2019.




Strona nr 6/7 Pszczyna 2026-09-07
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/112024/09/2026

5 inz1c Woda nie powinna wykazywac¢ wtasciwosci korozyjnych. W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub
pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury
bogatej w dwutlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej dwutlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze byé¢ nizsza.

5) 21D Niewiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandéw jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarto$ci siarczanéw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez dostawcow
wody.

617 21D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra.Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody uzytkowej dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego oraz budynkach uzytecznosci publicznej moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

Lp-28 218 Warto$¢ parametryczng wynoszacg 30 pg/l stosuje sie w odniesieniu do regionéw, w ktérych warunki geologiczne mogg
powodowac wysoka zawarto$¢ selenu w wodach podziemnych

Lp-10z18 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 2,4 mg/l jest stosowana, gdy dominujacym zrédtem wody w danym systemie zaopatrzenia jest
woda odsalana lub w regionach, w ktérych warunki geologiczne moga powodowaé¢ wysokg zawarto$¢ boru w wodach
podziemnych

Lp6 21C Akceptowalna przez konsumentdéw i bez nieprawidtowych zmian.

Lp.121C Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Lp.14 z1C Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Lp.10 z1C Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian

9 z1¢ Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

Lp2 218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,10 pg/l odnosi sie do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze
specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Lp.26 218 ,Pestycydy ogétem” oznaczajg sume poszczegdlnych pestycydow, zdefiniowanych w poprzednim wierszu, wykrytych i
oznaczonych ilosciowo w ramach procedury monitoringu.

3 =1C Zaleca sie, aby liczba kolonii w 22°C nie przekraczata:

1) 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej;
2) 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Lp-1 214 Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw i rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie,
awarie sieci itp.) jednostka jest liczba*/250 ml
*liczba - jtk lub NPL.

Lp.31 218 W miare mozliwosci bez uszczerbku dla dezynfekcji nalezy dazy¢ do osiggniecia nizszej wartosci parametrycznej. Jest to suma
stezen nastepujgcych wymienionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), dibromochlorometan i
bromodichlorometan.

Lp.30 218 Suma stezen tych dwéch parametrow.

Lp-13 218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,50 pg/l odnosi sig do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze
specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

51§ =z1c Woda nie powinna wykazywac¢ wtasciwosci korozyjnych. Oznaczana w temperaturze 25 °C.

R Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci w badanej prébce E. coli i
enterokokow jelitowych. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i
enterokoki w zwigzku z art. 37ax ust. 5 z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw i rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie,
awarie sieci itp.) jednostka jest liczba*/250 ml. *liczba - jtk lub NPL.

tp2zAA Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw i rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie,
awarie sieci itp.) jednostkg jest liczba*/250 ml
*liczba - jtk lub NPL.

5 =z1c Woda nie powinna wykazywac¢ wtasciwosci korozyjnych.

Lp5218 Warto$¢ parametryczna wynosi: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie nawiasy kwadratowe oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ;) i
azotynéw (NO,) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spetniono warto$¢ parametryczng wynoszacg 0,10 mg/l dla azotyndw.

Lp6 218 Warto$¢ parametryczna wynosi: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie nawiasy kwadratowe oznaczaja: stezenie azotandw (NO ;) i
azotynow (NO,) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spetniono warto$¢ parametryczng wynoszacg 0,10 mg/l dla azotynéw.

3) z.1C

Ten parametr mierzy sie, jezeli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to wiasciwe.
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Ip-25 2.18 ,Pestycydy” oznaczaja: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, organiczne fungicydy, organiczne nematocydy, organiczne
akarycydy, organiczne algicydy, organiczne rodentycydy, organiczne slimicydy, produkty pochodne (migdzy innymi regulatory
wzrostu), oraz ich metabolity zdefiniowane w art. 3 pkt 32 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r. dotyczgcego wprowadzania do obrotu $rodkéw ochrony roslin i uchylajacego dyrektywy Rady 79/117/EWG i
91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1), ktére uznano za znaczace dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Metabolit pestycydu uznaje sie za znaczacy dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jezeli istnieje powdd, aby uwazaé, ze
ma on swoiste wiasciwosci poréwnywalne z wtasciwosciami substancji macierzystej pod wzgledem docelowego dziatania
pestycydu lub ze on sam lub produkty jego przemiany stwarzajg ryzyko dla zdrowia konsumentow.

Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,10 pg/l ma zastosowanie do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny,
dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru warto$¢ parametryczna wynosi 0,030 pg/l.

Panstwa cztonkowskie okres$lajg warto$¢ wytyczng dotyczaca zarzgdzania obecnoscig w wodzie przeznaczonej do spozycia przez
ludzi innych niz znaczace metabolitéw pestycydow.

Jedynie pestycydy, ktére prawdopodobnie mogg by¢ obecne w danej dostawie, musza by¢é monitorowane.

8 =1D W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania przez dostawce wody.

LpA7 218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,10 pg/l odnosi sie do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze
specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Lp33 218 Suma stezen nastepujgcych wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen oraz
indeno(1,2,3-cd)piren.

Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 11.8°C.

PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 11.8°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; ™ Suma WWA jako suma stezen zwigzkéw:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

PB-DAO-14 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PN-EN ISO 10301:2002 ) Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 &) Suma stezen izomeréw: 2,4'-DDT; 4,4'-DDT; 2,4'-DDE; 4,4'-DDE; 2,4'-DDD; 4,4'-DDD.

PN-EN ISO 6468:2002 *®) Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE;
2,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPI - Badania wykonane przez laboratorium wpisane do ewidencji laboratoriéw wykonujgcych badania wody prowadzonej przez Gtéwnego
Inspektora Sanitarnego, numer Z/WP/000003. ZPS - Badania wykonane przez laboratorium wpisane do ewidenciji laboratoriéw wykonujgcych
badania wody prowadzonej przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, numer Z/SL/000001.

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochytg; moga one wptywac na waznos$¢ wynikow.

Dokumenty, zapisy i informacje dotyczace realizowanej dziatalnosci, ktére nie zostaty ujete w sprawozdaniu, sg przechowywane w Laboratorium i
moga by¢ udostepnione Klientowi na zyczenie.

Rezultaty badania wskazane w kolumnie ,Wyniki/rezultaty badan (y)" poprzedzone znakiem (<) oznaczajag uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem
pomiarowym metody, gdzie podana warto$c¢ to dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgcg tej wartosci niepewnoscia (yxU) (w
przypadku ilo$ciowych analiz fizykochemicznych).

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okoto 95%. Niepewnos$¢ podano dla analizy. Niepewno$¢ pobierania probki wynosi 25%.

Autoryzowat:
AO01 - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
A02 - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

Sporzadzit:
A54 - mgr K****** g***** _ gpecjalista ds. obstugi klienta

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
https://www.sgs.pl/pl-pl/iterms-and-conditions), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatlszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnos$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnos¢ probki.
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